AQUANeT

LABORATORIUM

Aquanet Laboratorium Sp. z 0.0.

Oddziat Poznan:
61-492 Poznan, ul. Dolna Wilda 126
Oddziat Koziegtowy:
62-028 Koziegtowy, ul. Gdyriska 1

tel: 61 835 90 00

e-mail: labo@aquanet-laboratorium.pl
http://aquanet-laboratorium.pl/

https://aglab.pl
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BADAMIA

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 260P/16.01.2024-1/Z

Strona: 1

Stron: 2

Temat zlecenia/Cel zlecenia

Zleceniodawca

Nr zlecenia

Zleceniodawcy

Pobieranie prébek i analiza wody na ptywalniach.

Obszar regulowany prawnie: (Dz. U. 2015, poz. 2016) - w ustalonym

zakresie.

Fregata Lechicka
ul. Termalna 1
61-028 Poznan

z dnia 03.01.2023

INFORMACJE OGOLNE

L . Data i godz.
Stan probki w | Data i godz. : i
L o . - . . . L ) ; . | dostarczenia | Data rozpo- Data zakon-
Nr prébki Identyfikacja prébek/Miejsce pobierania probek chwnll(:i;;rzyje- pobrabrzels pré- probek do la- | czecia badan | czenia badan
boratorium
FREGATA SWIMMING Sp. z 0.0.- Wroctaw -
Wroctaw, aleja Marcina Kromera - Hotel Weisser 16.01.2024 16.01.2024
24/01549/P | Basen z naukg ptywania dla niemowlat i dzieci bez uwag 13:20 16:00 16.01.2024 18.01.2024
do lat 3 - probka wody z niecki basenowe;j
FREGATA SWIMMING Sp. z 0.0.- Wroctaw -
24/01550/P | Wroctaw, aleja Marcina Kromera - Hotel Weisser| bez uwag 16'531_'22:3)24 16'?&_'5824 16.01.2024 17.01.2024
- Prébka wody doprowadzonej ’ ’

Identyfikacja metody pobierania prébek

Prébki zostaty pobrane przez laboratorium. PN-EN ISO 19458:2007 (A); PN-ISO 5667-5:2017-10(A)

Prébki pobrat(a): Kulski Szymon

WYNIKI BADAN

Oznaczenie Wyniki z niepewnoscig
Nazwa Metoda badawcza Jednostka | "Warto$¢ parametryczna Nr probki
24/01549/P 24/01550/P
Liczba Escherichia PN-EN ISO 9308-1:2014- jtk/200 ml 0 0
coli 12+A1:2017-04
Ogodlna liczba mikroor- PN-EN ISO 6222:2004 jtk/2 ml 20 woda z cyrkulaciji; 0
ganizmoéw w temp. 100 niecka
(36+2)°C po (44%4) h
Liczba Pseudomonas PN-EN ISO 16266:2009 jtk/100 ml 0 0
aeruginosa
Indeks nadmangania- PN-EN ISO 8467:2001 mg/| 4 niecka (Podana war- 2,4 +20% 1,4 £34%
nowy tos¢ stanowi réznice po-
(utlenialnos$¢ z miedzy wartoscig tego
KMnO,) parametru w wodzie w
niecce basenowej, a jego
zawartoscig w wodzie
doprowadzanej)
Chlor wolny PB/PPP-7 wyd. 4 z dnia mg/I 0,3-0,6; niecka; 0,7-1,0 0,21 +21%
01.10.2018; (na podst. te- niecka z aerozolem po-
stu odczynnikowego HACH wietrznym; 0,3-0,4 niecka
8021 8167) dla niemowlat i dzieci do
lat 3; 1,0-2,0 brodzik do
ptukania stop
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SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 260P/16.01.2024-1/Z Strona: 2 Stron: 2
pH A |PN-EN ISO 10523:2012 - 6,5-7,6 woda stodka; 6,5- 7,0 £0,1
7,8 woda stona
Potencjat redoks A |PB/PPP-4 wyd. 2 z dnia mV woda stodka: pH 6,5-7,3 >800 +32mV
01.10.2018 - 750 niecka, niecka z (960)
aerozolem powietrznym;
720 niecka dla niemowlat
i dzieci do lat 3; pH 7,3-
7,6 - 770 niecka, niecka z
aerozolem powietrznym;
750 niecka dla niemowlat
i dzieci do lat 3
Chlor zwigzany A |PB/PPP-7 wyd. 4 z dnia mg/l 0,2 woda z cyrkulaciji; 0,3 0,23 £21%
01.10.2018; (na podst. te- niecka, niecka z aerozo-
stu odczynnikowego HACH lem powietrznym, niecka
8021 i 8167) dla niemowilat i dzieci do
lat 3

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz.U.2015 Poz. 2016) w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda
na plywalniach.
Opis stosowanych skrétow (jesli dotyczy):
- Metody badawcze oznaczone literg A — metody akredytowane zgodnie z zakresem akredytacji AB 700; referencyjne — o ile prawo tak stanowi.
- Metody badawcze oznaczone literg P posiadajg zatwierdzenie PPIS w Poznaniu. Decyzja nr HK.9011.6.63.2023.MM z dnia 12.06.2023
- Metody badawcze oznaczone literg N sg metodami nieakredytowanymi. Dotyczy metod nieakredytowanych objetych systemem.
- Metody badawcze oznaczone literami (NR) - badanie wykonane metodg alternatywng dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada
dowody uzyskania rownowaznosci wynikow.
- Metody badawcze oznaczone literami (W) sg metodami wykonywanymi wedtug norm wycofanych.
- Rezultaty badan przedstawione jako wartosci pomiaru wykraczajace poza akredytowany zakres metody, zostaty podkreslone i przedstawione w nawiasie.
Wartos¢ ta jest informacja o rezultacie badania.
- Badania przedstawione czcionkg pochyta wykonano w laboratorium posiadajgcym akredytacje i/lub zatwierdzenie PPIS znajdujgcym sie na liscie pod-
wykonawcow Agquanet Laboratorium Sp. z 0. o.. Kod laboratorium i/lub numer zatwierdzenia PPIS zostat przywotany w tabeli z wynikami badan w kolumnie
Metoda badan.

Uwagi (jesli dotyczy):

1. Wyniki odnoszg sig wytgcznie do pobranej probeki.

2. Klient i strona trzecia ma prawo do zgtoszenia skargi w ciggu 14 dni od momentu otrzymania Sprawozdania z badan.

3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

4. Niepewnosc¢ wyniku dla probek pobranych przez laboratorium uwzglednia niepewnosé metody badawczej oraz niepewnos¢ pobierania probek i wyra-
zona jest niepewnoscig rozszerzong dla przedziatu ufnosci 95% i k=2. Dla badan mikrobiologicznych przedstawiona niepewno$c¢ rozszerzona pomiaru
zostata oszacowana zgodnie z ISO 19036 i opiera sie na niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspdiczynnik rozszerzenia k=2, zapewniajac
poziom ufnosci okoto 95%. Ztozong niepewnos¢ standardowg uznano za réwng odchyleniu standardowemu odtwarzalnosci wewnatrzlaboratoryjne;j.
Niepewnos¢ nie uwzglednia niepewnos$ci zwigzanej z danymi przekazanymi przez Zleceniodawce.

5. Uzyskany przez Laboratorium rezultat badania wykraczajgcy poza zakres stosowania metody akredytowanej zgodnie z AB 700, w postaci zapisu ,<
wartosci dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub , > wartosci goérnej granicy zakresu pomiarowego” podany jest wraz z niepewnoscig rozszerzong
odpowiednio dla dolnej lub gérnej wartosci granicy zakresu pomiarowego. Nie dotyczy badan biologicznych.

6. W przypadku stwierdzenia zgodnosci z wymaganiami/specyfikacjg, sposob podawania wynikéw opisany w p.5 , jest raportowany w ramach opinii i
interpretacii.

7. Dla badanych probek, gdzie wynik koricowy jest sumg oznaczanych sktadowych, w przypadku kiedy ktéras z otrzymanych wartosci sktadowych znajduje
sie poza wartoscig dolnej granicy stosowania metody akredytowanej zgodnie z AB 700, przyjmowana jest jako réwna ,0”. Jesli wszystkie sktadowe sumy
sg ponizej wartosci dolnej granicy stosowania metody akredytowanej zgodnie z AB 700, w sprawozdaniu z badan jako suma podana zostanie warto$¢
dolnej granicy stosowania metody dla najnizszej sktadowej w postaci zapisu ,< wartosci dolnej granicy zakresu pomiarowego”.

Organ stanowiacy, przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, moze zastosowaé inng regute decyzyjng niz przedstawiona powyzej.

8. Dane dostarczone przez klienta, a mogace wplywaé na waznos$¢ wynikdw zamieszczono na sprawozdaniu w polach: Temat zlecenia/Cel zlecenia ,
Zleceniodawca, Nr zlecenia Zleceniodawcy, Identyfikacja prébek/Miejsce pobierania probek, Data i godz. pobierania prébek deklarowana przez klienta
(jesli dotyczy), Identyfikacja metody pobierania prébek, Prébki pobrat(a) (jesli dotyczy).

W/w dane zostaty przekazane przez Zleceniodawce lub jego przedstawiciela i potwierdzone podpisem.

Aquanet Laboratorium Sp. z. 0. 0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dane / informacje dostarczone przez Zleceniodawce.

Koniec sprawozdania
Data sporzgdzenia sprawozdania: 18.01.2024
Autoryzowat:
Jezewicz Agnieszka - Zastepca kierownika pracowni; Pracownia: - Chemiczna - PCh
Grzeskowiak Magdalena - Kierownik Pracowni; Pracownia: - Bakteriologiczna - PB
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